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Itens de teste específicos   
  

  

Modalidade de equipamentos .. : Conexão permanente  

Condição operacional  ............... : Contínuo  

Classe de protecção  ................. : Classe I 

Grau de protecção  .................... : IP65 de acordo com EN 60529 

Peso [kg] ................................... : 15,5kg   
  

  

Veredictos do caso de teste  

Caso de teste não se aplica ao 
objeto de teste .......................... : 

 
N/A 

O item de teste atende ao 
requisito .................................... : 

 
P(assar) 

O item de teste não atende ao 
requisito .................................... : 

 
F(alhar) 

  

  

Ensaio  

Data de recebimento do item de 
teste .......................................... : 

10-07-2020 

Data (s) de desempenho do 
teste .......................................... : 

15-07-2020 to 10-08-2020 

  

  

Observações gerais:  

O resultado do teste apresentado neste relatório refere -se apenas ao objeto testado. 
Este relatório não deve ser reproduzido parcial ou totalmente sem a aprovação por escrito do laboratório de 
testes. 

ò(Ver Anexo #)ò refere-se a informações adicionais anexadas ao relatório.  
"(consulte a tabela anexada)" refere-se a uma tabela anexada ao relatório.  

Ao longo deste relatório, uma vírgula é usada como separador decimal.  
  

  

Este relatório de teste consiste nos seguintes documentos: 

1. Resultados do Teste 

2. Anexo No. 1 - Fotos da unidade 

3. Anexo No. 2 - Lista de equipamentos de teste 
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Cópia da placa de marcação:  
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Informações gerais sobre produtos:  

O inversor solar converte a tensão CC em tensão alternada.  
A unidade está fornecendo filtragem de EMC na saída em direção à rede elétrica.  A unidade não fornece 
separação galvânica da entrada para a saída (transformador).  A saída é desligada redundante pela ponte de 
comutação de alta  potência .  

 
Block diagram: 

 

Descrição do circuito de energia:  

A unidade fornece dois MCUs de controle. Dois MCUs independentes (MCU principal: U29, MCU escravo: U6) 
verificam a corrente CA, a injeção CC e a tensão CA em paralelo com a frequência. O MCU principal controla o 
interruptor da ponte do inversor; 
Todas as CPUs monitoram os sinais e analisam os dados da tensão e da frequência junto com os resistores em 
série que são conectados diretamente à linha / neutro, respectivamente.  

Todos os testes abaixo foram realizados no inversor PV (o número de série das amostras de teste ̔
661F3620079B002, 661F3620079B005) 
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Diagrama Versão de hardware:  
 

Model F3600 

Versão de 
Hardware 

V1.6 

 

Versão do software:  
 

Model F3600 

Mestre V1.09 

Escravo V1.01 

ARM V1.01 
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ABNT NBR 16150 òSistemas fotovoltaicos (FV) ï Características da interface de conexão com a rede 
elétrica de distribuição ï Procedimento de ensaio de conformidadeò 

Cláusula  Requisito - teste Resultado - Observação  Veredito 

SEÇÃO 6: Procedimento de teste 

6.1 Cintilaçã o 
O procedimento de ensaio de conformidade com relação 
à cintilação faz parte do conteúdo das IEC 61000 -3-3 
(para sistemas com corrente inferior a 16 A), IEC 61000-
3-11 (para sistemas com corrente superior a 16 A e 
inferior a 75 A) e IEC 61000-3-5 (para sistemas com 
corrente superior a 75 A). 
Critério de aceitação:  
Q ESE é considerado em conformidade se os valores de 
cintilação medidos não excederem os limites das Normas 
citadas em 6.1. 

Veja a tabela anexada. P 

6.2 Injeçã o de componente c.c. 
É de inteira responsabihdade de fabricante de ESE 
fornecer uma forma de deslocar a corrente de saída 
(produzir uma injeção  de componente contínua). 
O ESE é considerado em conformidade se os alores de 
tempo de desconexão medidos devido à inj eçã  de 
componente contínua não excederemo os limites 
estabelicedios na ABNT NBR 16149. 

Veja a tabela anexada. P 

6.3 Harmônicos  
O ESE é condierado em conformidade se os valores de 
THDi medidos não  excedereme os limites estabelecidos 
na ABNT NBR 16149. 

Veja a tabela anexada. P 

6.4 Fator de potência  
O ESE é considerado em conformidade se a diferença 
entre os valores de fator de potência medidos e os 
valores esperados estiver dentro de tolerencia de ± 
0,025. 
O ESE é considerado em conformidade se a diferença 
entre os valores de fator de potência medidos e os 
valores esperados (curva FP) estiver dentro da tolerância 
de + 0,025. 

Veja a tabela anexada. P 

6.5 lnjeção/demanda de potencia reativa  
O ESE é considerado em conformidade se a diferença 
entre os valores de potencia reativa medidos e os valores 
esperados estiver dentro da tolerância de ± 2,5 % da 
potencia nominal do ESE. 
 

Veja a tabela anexada N/A 

6.6 Variação de tensão  
O ESE é considerado em conformidade se a tensão de 
desconexão por sobretensão não exceder os limites 
estabelecidos na ABNT NBR 16149, com tolerância de + 
2 % da tensão nominal de ensalo.  
O ESE é considerado em conformidade se o tempo de 
desconexão por sobretensão não exceder os limites 
estabelecidos na ABNT NBR 16149, com tolerãncia de + 
2 %. 
O ESE é considerado em conformidade se a tensão de 
desconexão por subtensão não exceder  os limites 
estabelecidos na ABNT NBR 16149, com tolerância de ± 
2 % da tensão nominal de ensaio . 
O ESE é considerado em conformidade se o tempo de 
desconexão por  subtensão não exceder os hmites 
estabelecidos na ABNT NBR 16149, com toleräncia de ± 
2 %. 

Veja a tabela anexada. P 
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6.7 Variação de frequência  
O ESE é considerado em conformidade se a frequência 
de desconexão por sobrefrequ ência não  exceder os 
limites estabelecidos na ABNT NBR 16149, com 
tolerãncia de ± 0,1 Hz.  
O ESE é considerado em conformidade se o tempo de 
desconexão por sobrefrequencia não exceder os limltes 
estabelecidos na ABNT NBR 16149, com tolerância de + 
2 %. 
O ESE é considerado em conformida de se a frequencia 
de desconexão por subfrequencia não exceder os limites 
estabelecldos na ABNT NBR 16149, com tolerâncla de + 
0,1 Hz. 
O ESE é considerado em conformidade se o tempo de 
desconexão por subfrequencia não exceder os limites 
estabelecidos na ABNT NBR 16149, com tolerância  de + 
2 %. 

Veja a tabela anexada. P 

6.8 Controle da potência ativa em sobrefrequência  
O ESE é considerado em conformidade se satisfizer as 
seguintes exigencias: 
a) A diferença entre os valores de potencia ativa medidos 
e os valores esperados está dentro da tolerância de ± 2,5 
% da potencia nominal do ESE. 
b) O tempo necessário para o ESE começar a aumentar 
a potencia ativa injetada, após a redução da frequencia 
da rede, é maior ou igual ao limite estabelecido na ABNT 
NBR 16149. 
c) O gradiente de elevação da potencia ativa injetada é 
inferior ao limite estabelecido na ABNT NBR 16149 

Veja a tabela anexada. P 

6.9 Reconexão  
Este ensaio deve ser realizado durante os ensaios de 
6.6.1, 6 6 3 Imediatamente após restabelecer as 
condiço es nominais de tensão/frequencia, medir e 
registrar o tempo decorrido até a reconexão.  
NOTA O tempo de reconexão pode ser medido com um 
cronómetro.  
O ESE é considerado em conformidade se o tempo de 
reconexão não exceder os limites estabelecidos  na ABNT 
NBR 16149. 

Veja a tabela anexada. P 

6.10 Religamento automático fora de fase  
NOTA Pode ser que as proteçoes do ESE atuem após a aplicação do 
deslocamento do ângulo de fase e que s eja necessäna a troca de 
fusívei s. 

0 ESE é considerado em conformldade se a corrente de 
safda estiver dentro dos parämetros normais de 
funcionamento. 

Veja a tabela anexada. P 

6.11 Limitação de potencia ativa  
O ESE ê considerado em conformldade se a diferença 
entre os valores de potência medidos e os valores 
esperados estiver dentro da toleräncia de ± 2,5 % da 
potência nominal do ESE. 

Veja a tabela anexada N/A 

6.12 Cornando de potência reativa 
O ESE é considerado em conformidade se a diferença 
entre os valores de potencia medidos e os valores 
esperados estiver dentro da toleráncia de ± 2,5 % da 
potencia nominal do ESE. 

Veja a tabela anexada N/A 

6.13 Desconexão e reconexão do sistema fotovoltaico da 
rede 
O ESE ê considerado em conformidade se desconectar -
se e reconectar-se da rede após o comando externo 
correspondente 

Veja a tabela anexada. P 



 Página 10 do 57 Relatório No.:  AVSV-ESH-P20070869 

 

Copyright â Bureau Veritas LCIE CHINA 

6.14 Requisitos de suportabilidade a subtensoes 
decorrentes de faltas na rede (fault ride through- FRT) 
O ESE ê considerado em conformldade se atender aos 
requisitos de suportabilidade a subtensoes decorrentes 
de faltas na rede (fault ride through - FRT) especificados 
na ABNT NBR 16149 

Veja a tabela anexada N/A 
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Resultado dos testes 
 

 
1 Resposta à operação de proteção - testes de condição de falha  
(DIN V VDE V 0126-1-1:2006 Segurança funcional ) 
 

P 

Modelo: F3600 
 

Componente Erro 

Condição de 
teste 

Tempo 
de 

teste 

Fus
ível  

Condição de 
falha Resultado 

AC DC AC DC 

Saída L a N  

 

curto 
circuito 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

Unidade desligada, disjuntor CA 
desconectado sem danos, sem 
perigo, sem incêndio  

Saída L a G  curto 
circuito 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

Unidade desligada, mensagem 
"Falha na rede perdida", sem 
danos, sem perigo, sem 

incêndio ̆ disjuntor CA 

desconectado 

DC + para 
DC- 

curto 
circuito 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

Unidade desligada, sem danos, 
sem perigo, sem incêndio  

L/N 
Invertida 
antes da 

inicialização  

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01

A 
10min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

A unidade não pode ser 
inicializada, sem danos, sem 
riscos, sem incêndio  

E capacitor 
C201 

curto 
circuito 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

Unidade desligada, sem luz, 
danos à unidade, sem incêndio 
Dispositivo danificado: Q103, 
Q101, Q201 

Capacitor BUS 
C253 curto circuito 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
1min -- 

220V 
<0,
01
A 

360V 
<0,01

A 

Unidade desligada, sem luz, 
danos à unidade, sem 
incêndio Dispositivo 
danificado: C256, C257, 
C255, C254, C252 

Q28 C-E 
curto 

circuito 
220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

Unidade desligada, visor em 
espera, sem perigo, sem 
incêndio  

D76 
curto 

circuito 
220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
10min -- 

220V 
20,9A 

360V 
6,4/6,4A 

Operação normal da unidade, 
sem danos, sem riscos, sem 
incêndio  

Q101 C-E 
curto 

circuito 
220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

Unidade desligada, visor em 
espera, danos à unidade, sem 
incêndio Dispositivo danificado: 
Q101, Q201, Q203 

Q102 C-E 
curto 

circuito 
220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

Unidade desligada, visor em 
espera, danos à unidade, sem 
incêndio Dispositivo danificado: 
Q202, Q101, Q103 

Capacitor 
C134 

curto 
circuito 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

Unidade desligada, visor em 
espera, sem perigo, sem 
incêndio  

Transformado
r TX1, pin1-

pin2 

curto 
circuito 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
10min -- 

220V 
20,9A 

360V 
6,4/6,4A 

Tela sem luz, mas operação da 
unidade, sem danos, sem 
riscos, sem incêndio  

Transformado
r TX1, pin1-

pin3 

curto 
circuito 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
10min -- 

220V 
20,9A 

360V 
6,4/6,4A 

Tela sem luz, mas operação da 
unidade, sem danos, sem 
riscos, sem incêndio  
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Componente Erro 

Condição de 
teste 

Tempo 
de 

teste 

Fus
ível  

Condição de 
falha Resultado 

AC DC AC DC 

Transformado
r TX1, pin2-

pin3 

curto 
circuito 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
10min -- 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,0A 

Tela sem luz, mas operação da 
unidade, sem danos, sem 
riscos, sem incêndio  

Transformado
r TX2, pino 9 

pinos10 

curto 
circuito 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
1min -- 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,0A 

Em primeiro lugar, falha do OCP 
e, em seguida, exibição em 
espera, exibição seguinte 
normal, finalmente danos à 
unidade, sem incêndio  

Transformado
r TX2, pino 6 

pinos7 

curto 
circuito 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
1min -- 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,0A 

Em primeiro lugar, falha do OCP 
e, em seguida, exibição em 
espera, exibição seguinte 
normal, finalmente danos à 
unidade, sem incêndio  

Pino Q43 de 2 
pinos3 

curto 
circuito 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
10min -- 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,0A 

Operação normal da unidade, 
sem danos, sem riscos, sem 
incêndio  

Relé de saída 
RY1 

Curto-
circuito, 
antes da 

partida do 
inversor 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01

A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

A unidade não pode inicializar, 
Mensagem de erro: Falha no 
relé, sem danos, sem riscos, 
sem incêndio  

Relé de saída 
RY2 

Curto-
circuito, 
antes da 

partida do 
inversor 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01

A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

A unidade não pode inicializar, 
Mensagem de erro: Falha no 
relé, sem danos, sem riscos, 
sem incêndio  

Relé de saída 
RY3 

Curto-
circuito, 
antes da 

partida do 
inversor 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01

A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

A unidade não pode inicializar, 
Mensagem de erro: Falha no 
relé, sem danos, sem riscos, 
sem incêndio  

Relé de saída 
RY4 

Curto-
circuito, 
antes da 

partida do 
inversor 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01

A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

A unidade não pode inicializar, 
Mensagem de erro: Falha no 
relé, sem danos, sem riscos, 
sem incêndio  

Driver de relé 
Q7 

Curto-
circuito, 
antes da 

partida do 
inversor 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01

A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

A unidade não pode inicializar, 
Mensagem de erro: Falha no 
relé, sem danos, sem riscos, 
sem incêndio  

Driver de relé 
Q6 

Curto-
circuito, 
antes da 

partida do 
inversor 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01

A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

A unidade não pode inicializar, 
Mensagem de erro: Falha no 
relé, sem danos, sem riscos, 
sem incêndio  

Driver de relé 
R38 

Curto-
circuito, 
antes da 

partida do 
inversor 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01

A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

A unidade não pode inicializar, 
Mensagem de erro: Falha no 
relé, sem danos, sem riscos, 
sem incêndio  

Monitorament
o de relé 
circuito, C34 

Curto-
circuito, 
antes da 

partida do 
inversor 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01

A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

A unidade não pode inicializar, 
Mensagem de erro: Falha no 
relé, sem danos, sem riscos, 
sem incêndio  
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Componente Erro 

Condição de 
teste 

Tempo 
de 

teste 

Fus
ível  

Condição de 
falha Resultado 

AC DC AC DC 

Monitorament
o de relé 
circuito, D4 

Curto-
circuito, 
antes da 

partida do 
inversor 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
10min -- 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,0A 

Operação normal da unidade, 
sem danos, sem riscos, sem 
incêndio  

Monitorament
o de 
resistência de 
isolamento do 
painel 
fotovoltaico, 
Q17, C a E 

Curto-
circuito, 
antes da 

partida do 
inversor 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
10min -- 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,0A 

Operação normal da unidade, 
sem danos, sem riscos, sem 
incêndio  

Monitorament
o da 
resistência de 
isolamento do 
painel 
fotovoltaico, 
C202 

Curto-
circuito, 
antes da 

partida do 
inversor 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01

A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

A unidade não pode ser 
inicializada, sem danos, sem 
riscos, sem incêndio  

Monitorament
o de 
resistência de 
isolamento de 
painel 
fotovoltaico, 
R400 

Circuito 
aberto antes 
da partida 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
10min -- 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,0A 

Operação normal da unidade,  
sem danos, sem riscos, sem 
incêndio  

Monitorament
o de 
resistência de 
isolamento de 
painel 
fotovoltaico, 
R441 

Curto-
circuito, 
antes da 

partida do 
inversor 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01

A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

A unidade não pode inicializar, 
Mensagem de erro: verificação, 
sem danos, sem riscos, sem 
incêndio  

Monitorament
o da 
resistência de 
isolamento do 
painel 
fotovoltaico, 
relé RY6  

Curto-
circuito, 
antes da 

partida do 
inversor 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 

360V 
5,0/5,0

A 
-- 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,0A 

Operação normal da unidade, 
sem danos, sem riscos, sem 
incêndio  

Monitorament
o de 
resistência de 
isolamento de 
painel 
fotovoltaico, 
R556 

Circuito 
aberto antes 
da partida 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01

A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

A unidade não pode ser 
inicializada, Mensagem de erro: 
falha de isolamento, alarme sem 
danos, sem riscos, sem incêndio  

Monitorament
o de 
resistência de 
isolamento de 
painel 
fotovoltaico, 
Q19 

Curto-
circuito, 
antes da 

partida do 
inversor 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01

A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

A unidade não pode ser 
inicializada, Mensagem de erro: 
falha de isolamento, alarme sem 
danos, sem riscos, sem incêndio  
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Componente Erro 

Condição de 
teste 

Tempo 
de 

teste 

Fus
ível  

Condição de 
falha Resultado 

AC DC AC DC 

Detecção 
RCMU, Q4 

Curto-
circuito, 
antes da 

partida do 
inversor 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01

A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

A unidade não pode  inicializar, 
Mensagem de erro: falha de 
amostra, sem danos, sem 
riscos, sem incêndio  

Detecção 
RCMU, R6 

Circuito 
aberto antes 
da partida 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01

A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

A unidade não pode inicializar, 
Mensagem de erro: verificação,  
sem danos, sem riscos, sem 
incêndio  

Detecção 
RCMU, R16 

Circuito 
aberto antes 
da partida 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01

A 
1min -- 

220V 
<0,01

A 

360V 
<0,01A 

A unidade não pode inicializar, 
Mensagem de erro: verificação, 
sem danos, sem riscos, sem 
incêndio  

Detecção 
RCMU, Q3 

Circuito 
aberto antes 
da partida 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
10min -- 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,0A 

Operação normal da unidade, 
sem danos, sem riscos, sem 
incêndio  

Detecção de 
RCMU, C3 

Curto-
circuito, 
antes da 

partida do 
inversor 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
10min -- 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,0A 

Operação normal da unidade, 
sem danos, sem riscos, sem 
incêndio  

Detecção de 
RCMU, C4 

Circuito 
aberto antes 
da partida 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
10min -- 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,0A 

Operação normal da unidade, 
sem danos, sem riscos, sem 
incêndio  

CPU principal, 
U29A 

Curto 
circuito 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
10min -- 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,0A 

Unidade desligada, mensagem 
de erro: SciCommLose, sem 
danos, sem riscos, sem incêndio  

CPU escrava, 
U29B 

Curto 
circuito 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,

0A 
10min -- 

220V 
16,4A 

360V 
5,0/5,0A 

Unidade desligada, mensagem 
de erro: SciCommLose, sem 
danos, sem riscos, sem incêndio  

Nota: 

Os erros no circuito de controle simulam que a segurança está mesmo sob um erro garantido.  
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6.1 Cintilaçã o 
 

P 

Modelo: F3600 

Condições de teste:  Flutuação de tensão máxima admissível (expressa em percentagem da 
tensão nominal a 100% da potência) e oscilação conforme a norma EN 
61000-3-11 

Limite dc% = 3,3 Pst=1,0 Plt=0,65 

Valor do teste Fase  0,074 0,082 0,080 
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6.2 Injeçã o de componente c.c. 
 

P 

Modelo: F3600 

 
Componente CC permanente na saída AC  

 

Monofásica  

Resultado do teste: 

Nível de poder  (33 ± 5)%  (66 ± 5)%  (100 ± 5)%  

 Monofásica  

Potência [ kW] 1,209 2,391 3,608 

Tensão [Vrms]  220,6 220,8 221,0 

Corrente [Arms] 5,49 10,84 16,55 

Fator de potência  0,9991 0,9995 0,9864 

cos ű 0,9991 0,9995 0,9864 

Corrente DC [mA] 20,0 28,0 30,0 

Corrente DC [%] 0,13 0,18 0,19 

Nota: 
O teste deve ser executado de acordo com o WI 10.4.-03.doc rev D a temperatura interna do ESE deve ser 
estabilizada. Nenhum desvio de temperatura de mais de 2K dentro de 1 hora é permitido.  
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Proteção contra componente CC na saída AC  
 

Modelo: F3600 

Resultado do teste: 

 

Potência  Limites 
Medição : 

(mA) 
Valor limite: 

 (mA) 

Tempo de 
desconexão : 

(ms) 

Icc = 0,5% of Inom 

33% 0,5%Inom/1s 78,5 78,5 724 

66% 0,5%Inom/1s 78,5 78,5 702 

100% 0,5%Inom/1s 78,5 78,5 682 

Icc = 1A 

33% 1A Icc/200ms 1000 1000 180,2 

66% 1A Icc/200ms 1000 1000 180,6 

100% 1A Icc/200ms 1000 1000 181,5 

Nota: 
 
O sistema fotovoltaico deixará de fornecer energia à rede em 0,2 segundos se a injeção de componente de 
corrente contínua for superior a 1 A ou em 1 segundo se a injeção de componente de corrente contínua for 
superior a 0,5% da corrente nominal do inversor, o que for mais rápido .  
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6.3 Harmônicos  
 

P 

Monofásica  

Potência de saída 10%  

Watts 363,3W 

Vrms 220,5V 

Arms 1,66A 

Frequência  60Hz 

THD (10% potência de saída ) 1,093 

Harmônicos  Corrente (A) % de Fundamental Fase Limites de Corrente 
Harmônica  (%) 

1st 1,6419 -- Fase única  - 

2nd 0,0066 0,042  Fase única  1% 

3rd 0,1375 0,876  Fase única  4% 

4th 0,0081 0,052  Fase única  1% 

5th 0,0597 0,380  Fase única  4% 

6th 0,0044 0,028  Fase única  1% 

7th 0,0728 0,464  Fase única  4% 

8th 0,0161 0,102  Fase única  1% 

9th 0,0302 0,193  Fase única  4% 

10th 0,0020 0,013  Fase única  0,5% 

11th 0,0171 0,109  Fase única  2% 

12th 0,0010 0,006  Fase única  0,5% 

13th 0,0075 0,048  Fase única  2% 

14th 0,0024 0,015  Fase única  0,5% 

15th 0,0037 0,024  Fase única  2% 

16th 0,0009 0,006  Fase única  0,5% 

17th 0,0017 0,011  Fase única  1,5% 

18th 0,0019 0,012  Fase única  0,5% 

19th 0,0014 0,009  Fase única  1,5% 

20th 0,0006 0,004  Fase única  0,5% 

21th 0,0009 0,006  Fase única  1,5% 

22th 0,0007 0,004  Fase única  0,5% 

23th 0,0009 0,006  Fase única  0,6% 

24th 0,0006 0,004  Fase única  0,5% 

25th 0,0007 0,005  Fase única  0,6% 

26th 0,0007 0,004  Fase única  0,5% 

27th 0,0006 0,004  Fase única  0,6% 

28th 0,0006 0,004  Fase única  0,5% 

29th 0,0004 0,003  Fase única  0,6% 

30th 0,0005 0,003  Fase única  0,5% 

31th 0,0006 0,004  Fase única  0,6% 

32th 0,0005 0,003  Fase única  0,5% 

33th 0,0005 0,003  Fase única  0,6% 

34th 0,0005 0,003  Fase única  N/A 

35th 0,0004 0,003  Fase única  N/A 

36th 0,0004 0,003  Fase única  N/A 

37th 0,0004 0,003  Fase única  N/A 

38th 0,0004 0,003  Fase única  N/A 

39th 0,0004 0,002  Fase única  N/A 

40th 0,0004 0,002  Fase única  N/A 

Nota: 
A distorção harmônica total atual deve ser inferior a 5%, a potência nominal do inversor. Cada harmônico 
individual deve ser limitado aos valores mostrados na Tabela 1 da ABNT NBR 16149. Os harmônicos pares 
nessas bandas devem estar abaixo de 25% dos limites inferiores dos harmônicos ímpares indicados.  
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6.3 Harmônicos  
 

P 

Monofásica  

Potência de saída 20% 

Watts 717,0W 

Vrms 220,53V 

Arms 3,26A 

Frequência  60Hz 

THD (10% potência de saída ) 1,153 

Harmônicos  Corrente (A) % de Fundamental Fase Limites de Corrente 
Harmônica  (%) 

1st 3,2535 -- Fase única  - 

2nd 0,0121 0,077  Fase única  1% 

3rd 0,1395 0,889  Fase única  4% 

4th 0,0135 0,086  Fase única  1% 

5th 0,0847 0,540  Fase única  4% 

6th 0,0103 0,066  Fase única  1% 

7th 0,0699 0,445  Fase única  4% 

8th 0,0098 0,062  Fase única  1% 

9th 0,0111 0,071  Fase única  4% 

10th 0,0061 0,039  Fase única  0,5% 

11th 0,0229 0,146  Fase única  2% 

12th 0,0039 0,025  Fase única  0,5% 

13th 0,0022 0,014  Fase única  2% 

14th 0,0024 0,015  Fase única  0,5% 

15th 0,0036 0,023  Fase única  2% 

16th 0,0017 0,011  Fase única  0,5% 

17th 0,0007 0,004  Fase única  1,5% 

18th 0,0003 0,002  Fase única  0,5% 

19th 0,0013 0,008  Fase única  1,5% 

20th 0,0000 0,000  Fase única  0,5% 

21th 0,0004 0,002  Fase única  1,5% 

22th 0,0001 0,001  Fase única  0,5% 

23th 0,0006 0,004  Fase única  0,6% 

24th 0,0002 0,001  Fase única  0,5% 

25th 0,0003 0,002  Fase única  0,6% 

26th 0,0001 0,001  Fase única  0,5% 

27th 0,0002 0,002  Fase única  0,6% 

28th 0,0002 0,001  Fase única  0,5% 

29th 0,0002 0,001  Fase única  0,6% 

30th 0,0001 0,001  Fase única  0,5% 

31th 0,0001 0,000  Fase única  0,6% 

32th 0,0001 0,001  Fase única  0,5% 

33th 0,0001 0,001  Fase única  0,6% 

34th 0,0001 0,001  Fase única  N/A 

35th 0,0001 0,001  Fase única  N/A 

36th 0,0001 0,000  Fase única  N/A 

37th 0,0001 0,001  Fase única  N/A 

38th 0,0001 0,001  Fase única  N/A 

39th 0,0001 0,001  Fase única  N/A 

40th 0,0001 0,001  Fase única  N/A 

Nota: 
A distorção harmônica total atual deve ser inferior a 5%, a potência nominal do inversor. Cada harmônico 
individual deve ser limitado aos valores mostrados na Tabela 1 da ABNT NBR 16149. Os harmônicos pares 
nessas bandas devem estar abaixo de 25% dos limites inferiores dos harmônicos ímpares indicados.  
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6.3 Harmônicos  
 

P 

Monofásica  

Potência de saída 30% 

Watts 1104,8W 

Vrms 220,59V 

Arms 5,01A 

Frequência  60Hz 

THD (10% potência de saída ) 1,152 

Harmônicos  Corrente (A) % de Fundamental Fase Limites de Corrente 
Harmônica  (%) 

1st 5,0085 -- Fase única  - 

2nd 0,0214 0,137  Fase única  1% 

3rd 0,1370 0,873  Fase única  4% 

4th 0,0120 0,076  Fase única  1% 

5th 0,0878 0,559  Fase única  4% 

6th 0,0153 0,098  Fase única  1% 

7th 0,0658 0,419  Fase única  4% 

8th 0,0100 0,063  Fase única  1% 

9th 0,0262 0,167  Fase única  4% 

10th 0,0057 0,036  Fase única  0,5% 

11th 0,0146 0,093  Fase única  2% 

12th 0,0031 0,020  Fase única  0,5% 

13th 0,0036 0,023  Fase única  2% 

14th 0,0018 0,011  Fase única  0,5% 

15th 0,0020 0,013  Fase única  2% 

16th 0,0013 0,008  Fase única  0,5% 

17th 0,0014 0,009  Fase única  1,5% 

18th 0,0009 0,006  Fase única  0,5% 

19th 0,0012 0,008  Fase única  1,5% 

20th 0,0007 0,005  Fase única  0,5% 

21th 0,0007 0,004  Fase única  1,5% 

22th 0,0006 0,004  Fase única  0,5% 

23th 0,0006 0,004  Fase única  0,6% 

24th 0,0005 0,003  Fase única  0,5% 

25th 0,0005 0,003  Fase única  0,6% 

26th 0,0005 0,003  Fase única  0,5% 

27th 0,0004 0,003  Fase única  0,6% 

28th 0,0004 0,003  Fase única  0,5% 

29th 0,0004 0,003  Fase única  0,6% 

30th 0,0004 0,002  Fase única  0,5% 

31th 0,0004 0,002  Fase única  0,6% 

32th 0,0004 0,002  Fase única  0,5% 

33th 0,0003 0,002  Fase única  0,6% 

34th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

35th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

36th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

37th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

38th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

39th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

40th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

Nota: 
A distorção harmônica total atual deve ser inferior a 5%, a potência nominal do  inversor. Cada harmônico 
individual deve ser limitado aos valores mostrados na Tabela 1 da ABNT NBR 16149. Os harmônicos pares 
nessas bandas devem estar abaixo de 25% dos limites inferiores dos harmônicos ímpares indicados.  
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Potência de saída 50%  

Watts 1806,8W 

Vrms 220,72V 

Arms 8,19A 

Frequência  60Hz 

THD (20% potência de saída ) 1,231 

Harmônicos  Corrente (A) % de Fundamental Fase Limites de Corrente 
Harmônica  (%) 

1st 8,1875 -- Fase única  - 

2nd 0,0197 0,126  Fase única  1% 

3rd 0,1374 0,875  Fase única  4% 

4th 0,0129 0,082  Fase única  1% 

5th 0,0901 0,574  Fase única  4% 

6th 0,0103 0,066  Fase única  1% 

7th 0,0842 0,536  Fase única  4% 

8th 0,0082 0,052  Fase única  1% 

9th 0,0481 0,306  Fase única  4% 

10th 0,0048 0,031  Fase única  0,5% 

11th 0,0125 0,079  Fase única  2% 

12th 0,0032 0,020  Fase única  0,5% 

13th 0,0065 0,041  Fase única  2% 

14th 0,0018 0,011  Fase única  0,5% 

15th 0,0046 0,029  Fase única  2% 

16th 0,0012 0,008  Fase única  0,5% 

17th 0,0013 0,008  Fase única  1,5% 

18th 0,0009 0,005  Fase única  0,5% 

19th 0,0013 0,008  Fase única  1,5% 

20th 0,0007 0,004  Fase única  0,5% 

21th 0,0007 0,004  Fase única  1,5% 

22th 0,0006 0,004  Fase única  0,5% 

23th 0,0006 0,004  Fase única  0,6% 

24th 0,0005 0,003  Fase única  0,5% 

25th 0,0005 0,003  Fase única  0,6% 

26th 0,0004 0,003  Fase única  0,5% 

27th 0,0004 0,003  Fase única  0,6% 

28th 0,0004 0,002  Fase única  0,5% 

29th 0,0004 0,002  Fase única  0,6% 

30th 0,0003 0,002  Fase única  0,5% 

31th 0,0003 0,002  Fase única  0,6% 

32th 0,0003 0,002  Fase única  0,5% 

33th 0,0003 0,002  Fase única  0,6% 

34th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

35th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

36th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

37th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

38th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

39th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

40th 0,0002 0,002  Fase única  N/A 

Nota: 
A distorção harmônica total atual deve ser inferior a 5%, a potência nominal do inversor. Cada harmônico 
individual deve ser limitado aos valores mostrados na Tabela 1 da ABNT NBR 16149. Os harmônicos pares 
nessas bandas devem estar abaixo de 25% dos limites inferiores dos harmônicos ímpares indicados.  

 
  



 Página 22 do 57 Relatório No.:  AVSV-ESH-P20070869 

 

Copyright â Bureau Veritas LCIE CHINA 

Potência de saída 75% 

Watts 2711,96W 

Vrms 220,88V 

Arms 12,28A 

Frequência  60Hz 

THD (20% potência de saída ) 1,490 

Harmônicos  Corrente (A) % de Fundamental Fase Limites de Corrente 
Harmônica  (%) 

1st 12,2812 -- Fase única  - 

2nd 0,0140 0,089  Fase única  1% 

3rd 0,1925 1,226  Fase única  4% 

4th 0,0108 0,069  Fase única  1% 

5th 0,0885 0,564  Fase única  4% 

6th 0,0115 0,073  Fase única  1% 

7th 0,0830 0,528  Fase única  4% 

8th 0,0081 0,052  Fase única  1% 

9th 0,0445 0,283  Fase única  4% 

10th 0,0049 0,031  Fase única  0,5% 

11th 0,0181 0,116  Fase única  2% 

12th 0,0029 0,018  Fase única  0,5% 

13th 0,0098 0,062  Fase única  2% 

14th 0,0016 0,010  Fase única  0,5% 

15th 0,0042 0,027  Fase única  2% 

16th 0,0011 0,007  Fase única  0,5% 

17th 0,0025 0,016  Fase única  1,5% 

18th 0,0008 0,005  Fase única  0,5% 

19th 0,0010 0,006  Fase única  1,5% 

20th 0,0006 0,004  Fase única  0,5% 

21th 0,0007 0,005  Fase única  1,5% 

22th 0,0005 0,003  Fase única  0,5% 

23th 0,0005 0,003  Fase única  0,6% 

24th 0,0004 0,003  Fase única  0,5% 

25th 0,0004 0,003  Fase única  0,6% 

26th 0,0004 0,002  Fase única  0,5% 

27th 0,0004 0,002  Fase única  0,6% 

28th 0,0003 0,002  Fase única  0,5% 

29th 0,0003 0,002  Fase única  0,6% 

30th 0,0003 0,002  Fase única  0,5% 

31th 0,0003 0,002  Fase única  0,6% 

32th 0,0003 0,002  Fase única  0,5% 

33th 0,0003 0,002  Fase única  0,6% 

34th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

35th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

36th 0,0002 0,002  Fase única  N/A 

37th 0,0002 0,001  Fase única  N/A 

38th 0,0002 0,001  Fase única  N/A 

39th 0,0002 0,001  Fase única  N/A 

40th 0,0002 0,001  Fase única  N/A 

Nota: 
A distorção harmônica total atual deve ser inferior a 5%, a potência nominal do inversor, Cada harmônico 
individual deve ser limitado aos valores mostrados na Tabela 1 da ABNT NBR 16149, Os harmônicos pares 
nessas bandas devem estar abaixo de 25% dos limites inferiores dos harmônicos ímpares indicados , 
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Potência de saída 100% 

Watts 3608,8W 

Vrms 221,02V 

Arms 16,55A 

Frequência  60Hz 

THD (20% potência de saída ) 2,186 

Harmônicos  Corrente (A) % de Fundamental Fase Limites de Corrente 
Harmônica  (%) 

1st 16,5492 -- Fase única  - 

2nd 0,0139 0,089  Fase única  1% 

3rd 0,2878 1,833  Fase única  4% 

4th 0,0126 0,081  Fase única  1% 

5th 0,1306 0,832  Fase única  4% 

6th 0,0117 0,074  Fase única  1% 

7th 0,1097 0,699  Fase única  4% 

8th 0,0081 0,051  Fase única  1% 

9th 0,0643 0,410  Fase única  4% 

10th 0,0052 0,033  Fase única  0,5% 

11th 0,0294 0,187  Fase única  2% 

12th 0,0028 0,018  Fase única  0,5% 

13th 0,0152 0,097  Fase única  2% 

14th 0,0017 0,011  Fase única  0,5% 

15th 0,0050 0,032  Fase única  2% 

16th 0,0011 0,007  Fase única  0,5% 

17th 0,0034 0,022  Fase única  1,5% 

18th 0,0008 0,005  Fase única  0,5% 

19th 0,0016 0,010  Fase única  1,5% 

20th 0,0007 0,004  Fase única  0,5% 

21th 0,0010 0,006  Fase única  1,5% 

22th 0,0006 0,004  Fase única  0,5% 

23th 0,0007 0,004  Fase única  0,6% 

24th 0,0005 0,003  Fase única  0,5% 

25th 0,0005 0,003  Fase única  0,6% 

26th 0,0004 0,003  Fase única  0,5% 

27th 0,0004 0,002  Fase única  0,6% 

28th 0,0004 0,002  Fase única  0,5% 

29th 0,0003 0,002  Fase única  0,6% 

30th 0,0003 0,002  Fase única  0,5% 

31th 0,0003 0,002  Fase única  0,6% 

32th 0,0003 0,002  Fase única  0,5% 

33th 0,0003 0,002  Fase única  0,6% 

34th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

35th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

36th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

37th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

38th 0,0003 0,002  Fase única  N/A 

39th 0,0002 0,002  Fase única  N/A 

40th 0,0002 0,002  Fase única  N/A 

Nota: 
A distorção harmônica total atual deve ser inferior a 5%, a potência nominal do inversor , Cada harmônico 
individual deve ser limitado aos valores mostrados na Tabela 1 da ABNT NBR 16149, Os harmônicos pares 
nessas bandas devem estar abaixo de 25% dos limites inferiores dos harmônicos ímpares indicados , 
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6,4 Fator de potência  
 

 

 
6,4,1 Fator de potência fixo  
 

P 

Modelo: F3600 

Absorção de potência reativa indutiva  

Potência  
Potência ativa 

[W] 
Potência reativa  

[Var] 
Fator de potência  

(cos ű) 
Potência  entrada 

[W] 

10% 365,94 -93,92 0,8894 411,52 

20% 719,61 -258,18 0,9408 764,55 

30% 1106,56 -372,02 0,9479 1168,31 

50% 1809,48 -582,00 0,9520 1900,83 

75% 2717,18 -859,23 0,9535 2849,74 

100% 3617,34 -1147,7 0,9532 3795,06 

Fonte de alimentação reativa capacitiva  

Potência  
Potência ativa  

[W] 
Potência reativa  

[Var] 
Fator de potência  

(cos ű) 
Potência  entrada 

[W] 

10% 365,17 225,42 0,8752 431,66 

20% 719,70 231,10 0,9446 762,41 

30% 1108,03 358,57 0,9511 1164,96 

50% 1811,2 595,34 0,9502 1906,45 

75% 2718,10 859,68 0,9534 2849,32 

100% 3619,07 1124,91 0,9549 3789,88 

Nota: 
 
O sistema fotovoltaico deve poder funcionar dentro das seguintes gamas de fator de potência quando a 
potência ativa injetada na rede for superior a 20% da potência nominal do inversor:  
 
Å sistemas fotovoltaicos com pot°ncia nominal menor ou igual a 3 kW: ajuste de f§brica FP igual a 1, mas com 
capacidade de trabalhar dentro da faixa capacitiva de 0,98 indutiva a 0,98; 
Å sistemas fotovoltaicos com potência nominal superior a 3 kW e inferior ou igual a 6 kW: FP regulável de 0,95 
indutivo a 0,95 capacitivo; 
Å sistemas fotovoltaicos com pot°ncia nominal maior que 6 kW: FP ajust§vel de 0,90 indutivo a 0,90 capacitiva, 
sistemas fotovoltaicos com potência nominal maior que 6kW 
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6,4,2 Fator de potência com curva padrão  
 

P 

Absorção de potência reativa indutiva (220V) 

Potência  
Potência  

ativa P[kW] 
Potência  

reativa Q[kVar] 
cosű  
medir 

cosű 
esperar 

ȹ cosű 

10% 382,55 3,16 0,9951 1 0,0049 

20% 732,07 30,19 0,9972 1 0,0028 

30% 1084,15 43,92 0,9982 1 0,0018 

50% 1820,74 72,36 0,9987 1 0,0013 

75% 2717,82 923,32 0,9651 0,9750 0,0099 

100% 3446,03 1188,94 0,9445 0,9500 0,0055 

Nota: 
O ESE é considerado conforme se a diferença entre os valores do fator de potência medidos e os valores 
esperados (curva padrão) estiver dentro de uma tolerância de ± 0,025 , 
Após uma mudança na potência ativa, o sistema fotovoltaico deve ser capaz de ajustar a saída de potência 
reativa automaticamente para que ela corresponda ao FP definido acima, 
Sistemas fotovoltaicos com potência nominal maior que 3 kW e menor ou igual a 6 kW devem também ser 
capazes de controlar o fator de potência de acordo com uma curva padrão, como mostrado na Figura 1 , 

 
 
A curva padrão só será habilitada quando a tensão da rede exceder a tensão de ativação, cujo valor é ajustável 
entre 100% e 110% da tensão nominal da rede, com um valor padrão de fábrica de 106% , 
A curva padrão somente será desativada quando a tensão da rede cair pa ra um valor abaixo da tensão de 
ativação , 
Qualquer ponto operacional resultante da curva deve ser atingido no máximo 10 s , 
Inversores para sistemas fotovoltaicos devem ser distribuídos com a curva padrão mostrada na Figura 1 , 
Dependendo da topologia, da carga da rede e da potência a ser injetada, o operador da rede pode fornecer uma 
curva padrão diferente, que deve ser implementada nos inversores por meio do ajuste dos pontos A, B e C na 
Figura 1, 
O ESE é considerado conforme se a diferença entre os valores  de fator de potência medidos e valores 
esperados, estiver dentro da tolerância de ± 0,01 , 
 
A letra "i" é a abreviação de "indutiva" e indica o fator de potência indutivo , No caso do fator de potência 
capacitivo, a letra ñcò ® usada no lugar, 
sistemas fotovoltaicos com potência nominal maior que 6kW 
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6,5 lnjeção/demanda de potencia reativa  
 

N/A 

Absorção de potência reativa indutiva  

Potência  
Potência  
ativa [W] 

Potência  
reativa [Var] 

Fator de potência  

(cos ű) 
Potência  entrada 

[W] 

10%     

20%     

30%     

50%     

75%     

100%     

Fonte de alimentação reativa capacitiva  

Potência  
Potência  
ativa [W] 

Potência  
reativa [Var] 

Fator de potência  

(cos ű) 
Potência  entrada 

[W] 

10%     

20%     

30%     

50%     

75%     

100%     

Fonte de alimentação reativa com setpoint Q = 0  

Potência  
Potência  
ativa [W] 

Potência  
reativa [Var] 

Fator de potência  

(cos ű) 
Potência  entrada 

[W] 

10%     

20%     

30%     

50%     

75%     

100%     

Nota: 
 
Sistemas fotovoltaicos com potência nominal maior que 6  kW também devem ter uma capacidade de injeção ou 
demanda de potência reativa igual a 48,43% da potência ativa nominal, como mostra a Figura 2 , 
 
O sistema fotovoltaico pode operar com duas possibilidades: (i) FP = 1 ajustado na fábrica para trabalhar com 
uma tolerância na faixa de 0,98 de atraso para 0,98 de avanço , O inversor deve, como opção, a possibilidade 
de operar de acordo com a curva da Figura 1 e PF ajustável de 0,90 indutivo a 0,90 capacitivo, ou (ii) controle 
de potência reativa (VAr), conforme F igura 2, 
sistemas fotovoltaicos com potência nominal maior que 6kW 
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O tipo e ajustes de controle de FP e injeção / demanda de potência reativa devem ser determinados pelas 
condições da rede e estabelecidos individualmente pelo operador da rede e fornecidos juntamente com a 
permissão de acesso , Os tipos de controle podem ser: 
 
Å PF fixo; ou 
 
Å pot°ncia reativa fixa; ou 
 
Å curva padr«o para FP em função da potência ativa do inversor ou curva específica (ajuste dos pontos A, B e 
C); ou 
 
Å controle externo, 
 
O inversor deve sair da fábrica com um FP de 1 , 
 
O ESE é considerado conforme se a diferença entre os valores de potência reativa medidos e valores 
esperados, estiver dentro da tolerância de ± 2,5% da saída nominal do ESE , 
sistemas fotovoltaicos com potência nominal maior que 6kW 
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6,6 Variação de tensão  
 
 

P 

Modelo: F3600 

6,6,1 Medição da tensão de desconexão por sobretensão  
6,6,2 Medição do tempo de desconexão da desconexão por sobretensão  
6,6,3 Medição da tensão de desconexão por subtensão  
6,6,4 Medição do tempo de desconexão da desconexão por subtensão  

 

Tensão de fase 220V (Fase a Neutro) 

 

Condições de 
teste: 

Potência de saída: 100%  
Frequência: 60Hz  

 Sub tensão Sobre tensão  

Parâmetro   Tensão  [V]  Tensão  [V] 

Limite  176  242 

Valor testado  

173,2 

 

239,9 

173,4 239,9 

173,5 240,1 

173,3 240,1 

173,5 240,0 

Parâmetro   Tempo [ms]  Tempo [ms] 

Limite  <= 400  <= 200 

Tempo de 
desconexão  

193 a 
174V 

390,5 

240 a 
242V 

135,0 

336,5 151,0 

327,0 123,0 

324,0 149,0 

323,5 141,0 

Tempo de 
reconexão 
ajustável  

20s a 300s 88,8 20s a 300s 88,73 

Nota: 
Os tempos de desligamento, sobretensão e desconexão foram medidos de acordo com os procedimentos de 
ensaio 6,6, 6,6,1, 6,6,2, 6,6,3 e 6,6,4 da ABNT NBR 16150, 
O ESE é considerado  conforme se a sobretensão de desconexão de tensão não exceder os limites da ABNT 
NBR 16149 com tolerância de ± 2% , 
O ESE é considerado conforme se a subtensão de desconexão de tensão não exceder os limites da ABNT NBR 
16149, com tolerância de ± 2% , 
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6,7 Variação de frequência  
 

P 

Modelo: F3600 

6,7,1 Medição da frequência de desconexão por sobrefreqüência  
6,7,2 Medição da sobrefreqüência do tempo de desconexão  
6,7,3 Medição da frequência de desconexão por subfrequência  
6,7,4 Medição da subfrequência do tempo de desconexão  

 

Condições de 
teste: 

Potência de saída : 100% 

 Sub frequência Sobre frequência  

Parâmetro   Frequência  [Hz]  Frequência  [Hz] 

Tensão de 
saída  

 
UN  UN 

Limite  57,50Hz  62,00Hz 

Valor testado 

 57,5 

 

62,01 

57,5 62,01 

57,5 62,01 

57,5 62,01 

57,5 62,01 

Parâmetro   Tempo [ms]  Tempo [ms] 

Limite  <= 200  <= 200 

Tempo de 
desconexão  

58,00 Hz a 
57,00 Hz 

 

135,0 

61,50 Hz a 
62,50 Hz 

 

135,5 

144,0 152,5 

127,0 153,5 

136,8 130,5 

142,8 132,5 

Tempo de 
reconexão 
ajustável  

20s a 300s 88,6 20s a 300s 89,6 

Nota: 
Os tempos de desligamento, sobretensão e desconexão foram medidos de acordo com os procedimentos de 
ensaio 6,6, 6,6,1, 6,6,2, 6,6,3 e 6,6,4 da ABNT NBR 16150, 
O ESE é considerado conforme se a sobretensão de  desconexão de tensão não exceder os limites da ABNT 
NBR 16149 com tolerância de ± 2% , 
O ESE é considerado conforme se a subtensão de desconexão de tensão não exceder os limites da ABNT NBR 
16149, com tolerância de ± 2% , 
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6,8 Controle da potência ativa  em sobrefrequência  
 

P 

Modelo: F3600 

Test: 

Valor médio de 1 
min 

c); d); e) 
60,00Hz 

f); g) 
60,20Hz 

h); i) 
60,50Hz 

j); k) 
61,00Hz 

l); m) 
61,50Hz 

n); o) 
61,90Hz 

p); q) 
60,20Hz 

r); s) 
60,00Hz 

1, Medição a) até s): Potência de saída ativa 100% P Emax 

Frequência  [Hz]: 60,0 60,2 60,5 61,0 61,5 61,9 60,2 60,0 

Psetpoint [kW]: N/A N/A PM 2,88 2,16 1,58 1,58 N/A 

PE30 [kW]: 3,62 3,62 3,62 2,96 2,22 1,62 1,63 3,61 

æPE30/PSetpoint [%]: N/A N/A N/A 2,22 1,67 1,11 1,39 N/A 

2, Medição a) até s): Potência de saída ativa 50% P Emax 

Frequência  [Hz]: 60,0 60,2 60,5 61,0 61,5 61,9 60,2 60,0 

Psetpoint [kW]: N/A N/A N/A 1,44 1,08 0,79 0,79 N/A 

PE30 [kW]: 1,82 1,82 1,82 1,52 1,16 0,86 0,82 1,82 

æPE30/PSetpoint [%]: N/A N/A N/A 2,22 2,22 1,94 0,83 N/A 

Limite 
ȹPE30/PSetpoint: 

± 2,5 % do PEmax 
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Nota: 
 
A resolu«o da medi«o da frequ°ncia deve ser Ò0,01 Hz, 
 
Quando a freqüência da rede cair abaixo de 57,5 Hz, o sistema fotovoltaico deixará de fornecer energia à rede 
dentro de 0,2 s, O sistema só deve reiniciar o fornecimento de energia à rede quando a frequência retornar a 
59,9 Hz, de acordo com o tempo de reconexão estabelecido em 5 ,4, Quando a freqüência da rede excede 60,5 
Hz e permanece abaixo de 62 Hz, o sistema fotovoltaico deve reduzir a potência ativa injetada na rede de acordo 
com a seguinte equação:  
 
onde ȹP ® a varia«o da pot°ncia ativa injetada (em%) em rela«o ¨ pot°ncia ativa injetada no momento em que 
a freqüência se eleva acima de 60,5 Hz (PM), fbrid é a freqüência da  rede, fracionada é a freqüência nominal da 
rede e R é a taxa de redução desejada na energia ativa injetada (em% / Hz), ajustada para -40% / Hz, 
 
Se a freqüência da rede cair após o início do processo de redução da potência ativa, o sistema fotovoltaico 
deverá manter o menor valor de potência ativa atingido (PM -ȹPMax) durante o aumento da freq¿°ncia, O 
sistema fotovoltaico só aumenta a potência ativa injetada quando a freqüência da rede retorna à faixa de 60 Hz ± 
0,05 Hz por pelo menos 300 s, O gradiente do aumento da potência ativa injetado na rede deve ser inferior a 
20% do PM por minuto, 
 
Quando a frequência da rede excede 62 Hz, o sistema fotovoltaico deixará de fornecer energia à rede , O sistema 
só deve reiniciar o fornecimento de energia para a rede q uando a freqüência cair de volta para 60,1 Hz, de 
acordo com o tempo de reconexão estabelecido em 5 ,4, O gradiente do aumento da potência ativa injetado na 
rede deve ser inferior a 20% do PM por minuto, 
A Figura 3 mostra a curva de operação do sistema foto voltaico em função da frequência da rede para 
desconexão devido a sobrefreqüência / subfreqüência , 

 
 
O EUT é considerado conforme se satisfizer os seguintes requisitos:  
a) A diferença entre os valores de potência ativa medidos e os valores esperados está dentro de uma tolerância 
de ± 2,5% da potência nominal do ESE , 
b) O tempo requerido para o ESE iniciar o aumento da potência ativa injetada, após a redução da freqüência da 
rede, é maior ou igual ao limite estabelecido na ABNT NBR 16149 , 
c) O gradiente de aumento da potência ativa injetada está abaixo do limite estabelecido na ABNT NBR 16149 , 

 
  



 Página 32 do 57 Relatório No.:  AVSV-ESH-P20070869 

 

Copyright â Bureau Veritas LCIE CHINA 

 
6,9 Reconexão  
 

P 

Modelo: F3600 

Este teste deve ser realizado durante os testes de 6,6,1, 6,6,3, 6,7,1, 6,7,3, 
Imediatamente após restaurar as condições de tensão / frequência nominal, meça e registre o tempo decorrido 
até a reconexão , 
 

Test: 

 Condições de tensão  

a) Fora da faixa de tensão  79% Un para 30s 111% Un para 30s 

Conexão:  Sem conexão  Sem conexão  

Limite Nenhuma conexão permitida  

b) Na faixa de tensão no arranque  80% Un < U <110% Un 

Tempo de reconexão [s] 108,5 107,5 

Limite: Reconexão entre 20s e 300s  

Gradiente: 
O gradiente deve ser gravado por pelo menos 300s até que o inversor 

tenha a potência de saída total , Gradiente máximo: 20% Pn / min  
Para gradiente gravado, veja o diagrama abaixo 

c) Na faixa de tensão após falha de 
tensão  

79% Un < U <110% Un 

Tempo de reconexão [s] 108 108 

Limite: Reconexão entre 20s e 300s  

Gradiente: 
O gradiente deve ser gravado por pelo menos 300s até que o inversor 

tenha a potência de saída total , Gradiente máximo: 20% Pn / min  
Para gradiente gravado, veja o diagrama abaixo 

 Condições de frequência  

d) Fora da faixa de frequência  59,88Hz ± 0,01  60,12Hz ± 0,01  

Conexão:  Sem conexão  Sem conexão  

Limite Nenhuma conexão permitida  

e) Na faixa de frequência na 
inicialização  

59,90 Hz < f < 60,10 

Tempo de reconexão [s] 133 133,5 

Limite: Reconexão entre 20s e 300s    

Gradiente: 
O gradiente deve ser gravado por pelo menos 300s até que o inversor 

tenha a potência de saída total , Gradiente máximo: 20% Pn / min  
Para gradiente gravado, veja o diagrama abaixo 

f) Na faixa de frequência após falha 
de frequência  

59,90 Hz < f < 60,10 

Tempo de reconexão [s] 175 175,5 

Limite: Reconexão entre 20s e 300s  

Gradiente: 
O gradiente deve ser gravado por pelo menos 300s até que o inversor 

tenha a potência de saída total , Gradiente máximo: 20% Pn / min  
Para gradiente gravado, veja o diagrama abaixo 

Test: 
Condições de ensaio b) ec): tensão dentro dos limites de 80% a 110%  
Condição de teste e) ef): freqüência dentro dos limites de 59,90Hz a 60,10Hz  
 

Nota: 
O tempo de reconexão pode ser medido com um cronômetro , 
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6,10 Religamento automático fora de fase  
 

P 

Modelo: F3600 

Este tipo de teste deve ser realizado conforme mostrado na Figura 2, 
O gerador não deve ser danificado como resultado dos testes , 
Dispositivos de proteção podem ser desligados ou liberados , 
Com referência à ABNT NBR 16149 e ABNT NBR 16150: - Usando a rede simulada: 
Å O simulador de rede deve ser capaz de produzir variações de fase da tensão de saída nos terminais do 
inversor de 90 ° e 180 °, respectivamente , 

Å Gerador: inversor operando na pot°ncia nominal com fator de pot°ncia unit§rio (cosj = 1) 
Å VR: tens«o de rede simulada 
Å O gerador deve comear a operar com potência nominal , Deixe o sistema operar sob as condições 
estabelecidas por pelo menos 5 minutos ou o tempo necessário para estabilizar a temperatura interna do 
conversor, 
Após o período de estabilização, dois testes devem ser realizados em seq üência, induzindo o transiente que 
produz um ângulo de deslocamento de fase na tensão de rede simulada VR de 180 ° e 90 ° , 
No relatório de ensaio, devem ser indicados os seguintes dados para cada uma das duas sequências de ensaio:  
Å o ©ngulo entre a tens«o antes e depois do deslocamento de fase, com um instrumento com um erro de 1 °;  
Å a corrente do gerador em uma janela de tempo comeando de 20 ms antes at® pelo menos 200 ms ap·s o 
deslocamento de fase da tensão de rede simulada , 
 

Nota: 
O ESE é considerad o conforme se não for danificado durante o teste , 
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Resultado dos testes 

Deslocamento de fase de 90°  
 

 
 

Deslocamento de fase de 180° 
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6,11 Limitação de potencia ativa  
 

N/A 

 

Gráfico da precisão de ajuste:  

 
 
 
 

Test: 

Valor médio de 1 
min / Pn/P [%] 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

 

PSetpoint[kW]:           

PE60 [kW]:           

æPE60/PSetpoint [%]:           

Limite 
ȹPE60/PSetpoint: 

+ 2,5 % do PEmax 

Nota: 
 
Um sistema fotovoltaico com potência nominal superior a 6 kW deve ser capaz de reduzir a potência ativa 
injetada na rede por meio de comandos remotos provenientes do operador da rede, 
 
Os valores de ajuste enviados pelo operador da rede são expressos como uma porcentagem da potência 
nominal do sistema, em incrementos com uma amplitude máxima de 10% , Se o sistema tiver um nível de 
energia ativo menor do que o necessário, a saída de energia ativa não poderá ser reduzida ainda mais , 
 
A potência ativa requerida pelo comando externo deve ser atingida no prazo máximo de 1 min após a recepçã o 
do sinal, com uma tolerância de ± 2,5% da potência nominal do sistema , 
sistemas fotovoltaicos com potência nominal maior que 6kW 
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6,12 Comando de potência reativa  
 

N/A 

 

 Ponto de ajuste de potência 
reativa Q/Pn [%] 

Potência reativa medida  
Q/Pn [%] 

Desvio comparado ao setpoint 
ȹQ/Pn [%] 

-Qmin    

0    

+Qmax    

 
Diagrama 

 
 
 

Nota: 
 
Um sistema fotovoltaico com potência nominal superior a 6 kW deve ser capaz de regular a potência reativa 
injetada / exigida por meio de comandos remotos provenientes do operador da rede, 
 
A potência reativa exigida pelo comando externo deve ser atingida no máximo 10 segundos após o recebimento 
do sinal, com uma tolerância de ± 2,5% da potência nominal do sistema , 
sistemas fotovoltaicos com potência nominal maior que 6kW 
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6,13 Desconexão e reconexão do sistema fotovoltaico da rede  
 

P 

Modelo F3600 

 
Com a evolução das redes de distribuição para o paradigma da rede inteligente (smart grid), são utilizados 
sinais para o controle da rede de distribuição , Esses sinais devem permitir: 
 
Å modula«o da pot°ncia ativa e reativa gerada pelo sistema fotovoltaico, conforme exigido pelo operador da 
rede; 
 
Å desconex«o do sistema fotovoltaico da rede, se exigido pelo operador de rede; 
 
Na ausência de um protocolo d efinido para comandos de controle externos, os fabricantes são livres para 
escolhê-lo, 
Depois de definir um protocolo de comunicação padrão, por meio de regras de resolução, as interfaces devem 
atender aos requisitos, 
 
É responsabilidade do fabricante do ESE fornecer uma maneira de enviar, receber e processar o sinal de 
controle externo para o teste, 
 

 
F3600 

 

 
 

Nota: 
O sistema fotovoltaico deve poder desligar-se da rede por meio de comandos remotos provenientes do 
operador da rede, 
 
A desconexão deve ocorrer dentro de um máximo de 1 min após a recepção do comando remoto , 
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6,14 Requisitos de suportabilidade a subtensoes decorrentes de faltas na rede (fault ride 
through- FRT) 
 

N/A 

 
Para evitar a desconexão indevida da rede em caso de quedas de tensão, o sistema fotovoltaico com potência 
total igual ou maior que 6 kW deve continuar atendendo aos requisitos apresentados graficamente na Figura 4, 
 

 
 

Na área marcada, o sistema fotovoltaico não pode se desconectar da rede , 
Na área cinza, o sistema f otovoltaico pode se desconectar da rede, 
 
Se a tensão voltar à faixa normal de operação ( -20% a + 10% da tensão nominal) dentro de 200 ms, o sistema 
fotovoltaico deve recomeçar a injeção da potência ativa e reativa no mesmo nível anterior à falha, com uma 
tolerância de + 10% da potência nominal do sistema fotovoltaico , 
 
Se a tensão for restaurada, mas permanecer dentro de 80% a 90% da tensão nominal, é permitida uma redução 
na potência injetada, com base na corrente máxima do inversor , 
 
 

Lista de testes 
Amplitude residual 

da tensão fase a 
fase V/Vnom 

Duração  [ms] Forma (*) 

1 ïfalha simétrica Fase 
monofásica  

0,05 ± 0, 05(V1/Vnom) 200 ± 20  
 

2 ïfalha simétrica Fase 
monofásica  

0,45 ± 0, 05(V2/Vnom) 300 ± 20  
 

3 ï falha assimétrica de 
duas fases 

0,05 ± 0, 05(V3/Vnom) 200 ± 20  
 

4 ï falha assimétrica de 
duas fases 

0,45 ± 0, 05(V4/Vnom) 300 ± 20  
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Resultado dos testes FRT 

 

Lista de testes 
Amplitude 

residual da tensão 
fase a fase V/Vnom 

Limite de duração  
[ms] 

Duração  [ms] Resultado 

1 ï falha simétrica Fase 
monofásica  

0,05 200 ±20  P 

2 ï falha simétrica Fase 
monofásica  

0,45 300 ±20  P 

3 ï falha assimétrica de duas 
fases 

0,05 200 ±20  P 

4 ï falha assimétrica de duas 
fases 

0,45 300 ±20  P 

 

 
Condições de teste:  
 
Tempo de queda e subida do simulador de tensão: <10ms  
 
As condições de teste são executadas como condições de pior caso , O inversor alimenta potência ativa e 
reativa máxima durante o teste completo , 
 

Nota: 
A ESE é considerada em conformidade se atender aos requisitos para suportar a subtensão causada por falhas 
na rede (Low Voltage Fault Ride Through - LVFRT) especificada na ABNT NBR 16149, 
* Unidade monofásica  
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7, Proteção contr a ilha de acordo com ABNT NBR IEC 62116:2012 
 

Circuito de teste e parâmetros  

Parâmetro  Símbolo  Item 

EUT DC Entrada 
Tensão DC 
Corrente DC 
Potência DC  

 
VDC 
IDC 
PDC 

 
V 
A 
W 

EUT AC Saíde  
Tensão AC 
Corrente AC 
Potência ativa  
Potência reativa   

 
VEUT 
IEUT 
PEUT 
QEUT 

 
V 
A 
W 

VAr 

Test Carga 
Corrente de carga resistiva 
Corrente de carga indutiva 
Corrente de carga capacitiva 

 
IR 
IL 
IC 

 
A 
A 
A 

AC (utility) power source 
Potência real de utilidade  
Potência reativa de utilidade  
Corrente utilitária  

 
PAC 
QAC 
IAC 

 
W 

VAr 
A 

 
Circuito de teste do diagrama de blocos ABNT NBR IEC 62116:2012

 
 

  


